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Eckpunkte der EnEV 20009:
Was ist neu?

© 2009 Dipl.-Ing. Horst-P. Schettler-Kohler



Uberblick:
Neue Regelungen in der EngV 2009

Verscharfung der Anforderungen an neue Gebaude
Priméarenergieanforderung um im Mittel 30 %
Anforderungen an die Gebaudehille um im Mittel 15 %

Referenzgebaudeverfahren auch bel Wohngebauden

Nachweisrechnung mit DIN V 18599 als Alternative au  ch flr
Wohngebaude

Verscharfung der bedingten Anforderungen bei Mal3nah men an
der Gebaudehtlle

Verscharfung der maximalen U -Werte um im Mittel 30 %

Revision von ,Ausldsetatbestanden*

Geringe Veranderungen bei Nachrlstungstatbestanden:

oberste Geschossdecke: Anpassung an neuen Grenzwert; A usweitung
auch auf begehbare Decken, jedoch Einbeziehung der Da  chdammung

Klimaanlagen: Regelungseinrichtung mit getrennten Sol lwerten bei Be-
und Entfeuchtung
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Uberblick:
Neue Regelungen in der EnEV 2009 (Vollzug)

EinfUhrung von Unternehmererklarungen bel MaRnahmen im
Bestand

Bundeseinheitliche Uberwachung von
anlagentechnische Nachristungstatbestanden und
Anforderungen beim Ersteinbau von Heizungen in Bestand sgebaude

durch die Bezirksschornsteinfegermeister
Neue Buldgeld -Tatbesténde

Unrichtigkeit der Nachweise bei Neubauten
Nichtbeachtung von bedingten Anforderungen
Bereitstellung unrichtiger Daten flir Energieausweise

Verwendung unrichtiger Daten bei der  Energieausweisaustellung
(Plausibilitatsprifung)

Nicht -Ausstellung oder unrichtige Ausstellung von
Unternehmererklarungen

Voraussetzung ist jeweils Vorsatz oder Leichtfertig keit!
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EEWarmeG im Uberblick:
Anteilige Nutzungspflichten und
ErsatzmafRnahmen
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§1

§2

§3

§4

§5

EEWarmeG im Uberblick

Ziel des Gesetzes: Anteil erneuerbarer Energien an der W armebere itstellung
bis 2020 auf 14 % des Endenergiebedarfs
Begriffsbestimmungen insbesondere

far Erneuerbare Energien (Absatz 1) und

fur Bezugsflachen, Systemgrenzen, Sachkundige, Geba udearten (Abs atz 2, in
enger Anlehnung an EnEV)

Grundsatzliche Nutzungspflicht bei Neubauten, Adressat Ist der E igentimer
(Absatz 1); Offnung zugunsten von landesrechtlichen Regelungen b el
Bestandsgebauden (Absatz 2)

Einschrankungen zum Gultigkeitsbereich in Anlehnung an

§ 1 Absatz 2 EnEV

Mindest -Nutzungsanteile
Solare Energie (Anlage I): 15 %
gasférmige Biomasse (Anlage I1.1): 30 %
flussige (Anlage 11.2) und feste (Anlage I1.3): 50 %
Geothermie und Umweltwarme (Anlage IlI): 50 %
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EEWarmeG im Uberblick

8 6 Quartierslosungen: Mehrere Gebaude in raumlichen
Zusammenhang konnen Pflicht gemeinsam erflllen

8 7 Ersatzmalinahmen:

Abwarmenutzung (Anlage IV): 50 %

unmittelbar aus Kraft -Warme-Kopplung (Anlage V). 50 %
Energieeinsparung (Anlage VI):
Unterschreitung der EnEV-Anforderungen um 15 %

Nah- und Fernw armeversorgung mit 50% -igem KWK -/Abw armeanteil
(Anlage VII): 100%

8 8 Kombination von Ma RRnahmen

8 9 Ausnahmen / Befreiungen:
technische Unerf Ullbarkeit
Befreiung auf Antrag wegen unbilliger H  arte
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WarmeG im Uberblick

11
IT1

8§ 10 Nachweise

Anteile, Ausnahmen
Bezugsabrechnungen f Ur Bio -Brennstoffe

§ 11 Uberpr tfung
Pflicht der Beh 6rden zur Stichprobenpr Gfung
Zugangsrecht der Uberwachungsbeh 6rden

8 12 Zustandigkeit (L ander regeln Vollzugsweq)
§ 13 bis 15 Regelung bez tglich der F érderung

8 16 Ermachtigung zum Anschluss - und Benutzungszwang
(Warmenetze)

§ 17 BuRgeldvorschriften

8 18 Erfahrungsberichte der Bundesregierung an den Bunde stag
§ 19 Ubergangsvorschrift (f Ur bereits beantragte Bauvorhaben)

8 20 Inkrafttreten am 1. Januar 2009
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EnEV 2009 und EEWarmeG:
Die Probleme im Zusammenspiel
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Ab Oktober 2009:
EnEV 2009 + Erneuerbare -Energien -Warmegeseiz

Das Erneuerbare -Energien -Warmegesetz ( EEWarmeG) trat am
1. Januar 2009 in Kraft.

Anforderungen an neue Gebaude:
Wohn - und Nichtwohngebaude

Keine Anforderungen im Bestand
(auch nicht bei Anbau und Erweiterung!)

Die EnEV-Anderungsverordnung 2009 wurde am 29. April 2009
verkindet; die Anderungen treten damit am 1. Oktobe r 2009 In
Kraft.

ab Oktober 2009:
kumulierende Anforderungen im Neubau, Energieauswel se

erhalten Vollzugsfunktion fur EEWarmeG

bis Oktober 2009:
Kumulation weitgehend unproblematisch, da die EnEV 2007

grol3e Spielrdume lasst
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Erhebliche Uberlappungen bei den Anforderungen

EEWarmeG:
Losungen mit Erneuerbaren Energien

Erneuerbare Energien
senken
Primarenergiebedarf

Mischlosungen
(Erneuerbare + Ersatz -
malinahme ) zulassig

EEWarmeG:
Ersatzltsung
Unterschreitung EnEV

Ve
Anforderung arn
Prirmarenergiepedarf

111

Er)

Ersatzmalinahme:

Unterschreitung von
Primarenergiebedarf und
Anforderungen

Guter Warmeschutz
senkt
Primarenergiebedarf

an Gebaudehlle

EnEV:
Anforderung an Gebaudehille
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Aufklarung und Fortbildung erforderlich

Die gleichzeitige Anwendung von EEWarmeG und EnEV 20009 ist
eine grof3e Herausforderung fur die Planung neuer Gebaude
Zustandigkeitsregelungen der LAnder zum EEWa&rmeG (8 12)

sind noch nicht bundesweit in Kraft
Uberwachungsregelungen fiir Biobrennstoff ~ -Bezug (8§ 10)

Ausnahmen und Befreiungen (8 9)
Erhebliche Fortbildungsmalnahmen sind erforderlich

Leitfaden des BMVBS wird einiges an Aufklarung leisten
Hersteller sollten,, Standardiésungen “ anbieten
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Was passiert international?

- EPBD-Recast
- Umsetzungsverordnungen zur EUP-Richlinie
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EPBD-recast:
Vorschlag der Europaischen Kommission

Der Vorschlag der Kommission zur Fortschreibung der EPBD e nthalt

Elemente, die im Falle ihnrer Annahme in Deutschland keine neuen
Umsetzungsschritte erforderlich machen wirden und

Elemente, die im Falle ihnrer Annahme erhebliche Ver  &nderungen - insbesondere
bei den Energieausweisen — erfordern wirden.

Die Kommission schlagt u. a. vor

den Wegfall der bisherigen Schwellengrenze bei Best andsgebauden

die Pflicht, bei den Neubauanforderungen die wirtsc haftlichen Gr enzen auszu -
schopfen , sowie die Erstellung einer nationalen,, Road-Map* zum Passiv -Haus

genauer spezifizierte Verpflichtungen der Mitglieds taaten hinsic htlich der Kessel -,
Heizungs - und Klimaanlageninspektionen

die Ausweitung der Aushangpflichten flr Energieausw eise

die Einfihrung von staatlichen Systemen zur Zertifi zierung und U berwachung der
Energieausweis -Aussteller und Inspektoren

die Einflhrung von Buf3geldsystemen im Zusammenhang mit Energieau sweisen
die Verpflichtung, in Immobilien -Annoncen stets die mal3geblichen Kennwerte aus
Energieausweisen zu nennen
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EuP-Richtlinie (2005/32/EG; auch: Okodesign -Richtlinie) ist Rahmenrichtlinie
fur energiebetriebene Produkte

Selbstregulierungsmalnahmen der Industrie oder

Durchfihrungsmaflnahmen (=européische Verordnungen)

Arbeitsprogramm enthélt auch viele  EnEV-relevante Produkte :
Heizkessel fur flissige und gasférmige Brennstoffe
Warmwasserbereiter
Festbrennstoffkessel und Ofen
Umwalzpumpen
Raumklimagerate
Ventilatoren
Die Richtlinie sieht auch vor, dass die  Heizkesselrichtlinie (92/42/EWG) im

Zuge einer entsprechenden Durchfiihrungsmaf3nahme auller Kraft gesetzt
wird.

Ausweitung auf ,Energierelevante Produkte” vorgesehen (z. B. auch
Dammstoffe, Fenster u. s. w.)
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el Verhandlung EPBD-Recast
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DurchfihrungsmalRnahmen

zur EuP-Richtlinie

Verabschiedung EPBD-Recast

A

Inkrafttreten EnEV 2009

A

Fortschreibung DIN Normen

Beschluss EnEV 2012

Inkrafttreten EPBD-Recast ?

I Mindestanforderungen EPBD?

Passivhaus-Niveau Neubau
(laut IEKP-Beschluss)

,Low-Carbon Buildings*
EPBD-Recast
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EnEV 20009:
Verscharfte Anforderungen
fur Neubauten
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Verscharfung im Mittel 30 Prozent

Die Festlegung der Eigenschaften der Referenzgebaude
(als Anforderungsniveau) soll zwischen Bau - und Anlagentechnik
ausgewogen sein.

Weil bei Neubauten die Versorgung anteilig durch erneue rbare Ene rgien
vorauszusetzen ist, liegt dort praktisch bereits der ,V erscharfu ngsanteil”
fest.

Deshalb braucht bei der baulichen Ausflihrung die Wirts chaftlichk eitsgrenze
nicht vollstandig ausgeschopft werden.

Die Nebenanforderung fur die bauliche Mindestqualitat (Wohngebéu de: H;,
Nichtwohngebaude: U, .., ) soll so eingestellt werden, dass die bauliche
Vielfalt nicht behindert wird.

Bei Wohngebauden verbleiben generell auch Spielrdume, auf die So laranlage
zu verzichten und ersatzweise die bauliche Ausflhrung ZuU verbess ern.
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Verscharfug [%]
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Modellrechnungen Wohngebaude (Beispiele)

Prirnarenergizoadarf

I
H

—  Transmissionswarmeverlust

EFH MFH ZFH-DH RMH
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EnEV 2009:
Referenzgebaudeverfahren fur
Wohngebéude
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EnEV 2009:

Referenzgebaudevel

D
=%

fahren auch fur Wonhnungsbau

Referenzgebaude
gleicher Geometrie
und Ausrichtung

Geplantes Gebaude

U

Bauteil,real

f

p,Heiz, real

fp,TWW, real
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Referenzausilinrung und Mindestanforderungen
(Wonhngebéude)

Bautell Referenzausfuhrung Mindestanforderung
Aullenwande U = 0,28 W/(m?2-K)

Kleine freisteh . Hauser:
Unterer

Gebaudeabschluss

U = 0,35 W/(m2-K)

Dach, oberste
Geschossdecken

U = 0,20 W/(m2-K)

Fenster, Fenstertiren

U = 1,3 W/(m2K)

Dachfl achenfenster

U = 1,4 W/(m2K)

Auldenturen

U = 1,8 W/(m2K)

H ;.= 0,40 W/(m2-K)
Gro3e freisteh . Hauser:
H ;.= 0,50 W/(m2-K)
Einseitig angebaut:

H ;. ..= 0,45 W/(m2-K)
Andere:

H . ..= 0,65 W/(m2K)

Tmax

Heizungsanlage

Brennwertkessel...

Warmwasser

Zentral, mit Solaranlage (DIN)

Mindestanforderungen
§ 13 und 14

Klimatisierung

Nicht gekinhlt!

Anforderungen an som -
merlichen Warmeschutz

Liftung

geregelte Abluftanlage

keine
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nEV-Referenzgebaude
ollte EEWarmeG inkorporieren

@ m

Das Referenzgebaude soll baubar sein:
Es soll Planern und Bauherren eine Vorstellung vom
Anforderungsniveau geben; das vereinfachte Verfahre

Es soll als Ausgangslosung flr Optimierungsprozesse

konnen.
Deshalb anteilige Solarenergienutzung bei Warmwasserversorg
fir Wohngebaude und relevante Nichtwohngebaude:

Wohnungsbau: Standardanlage nach DIN 4701 -10

Andere Varianten anteiliger Nutzung erneuerbarer En  ergien nach
EEWarmeG (KWK, Warmepumpe, Pelletkessel , ...) waren ungeeignet
fur die Beschreibung einer Referenz, well sie entwe  der
bel 30 %-iger Verscharfung gegenuber EnEV 2007 zu einem
geringem Warmeschutzniveau gefuhrt hatten oder

nicht allgemein ausfuhrbar waren (Versorgungsgebiet

n entfallt.
dienen

ung

e).
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Kollektorflache A . [m?]

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0 -

0,0

EEWarmeG erfordert grol2ere Solaranlagen
als DIN V 4701 - 10

EEWarmeG A. =0,04 A,
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Nutzflache A  [m?]
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Folgen aus abweichender Festlegung im  EEWarmeG

Folgen fur die Nachweisrechnung:
Referenzgebaude 1:1 als , Musterlésung“nicht verwertbar

Berechnung der Anlagenaufwandszahl nicht mit
Standardannahmen maoglich

Planungshilfe ,Beiblatt zu DIN V 4701 -10“ nicht anwendbar

Solaranlage als ,wirtschaftliche Losung® in vielen Fallen
zwelifelhaft
, Mischlésungen “werden sinnvoll

Daher:

Leitfaden ,EnNnEV und EEWarmeG*“ des BMVBS

Anwendungstest im Spatsommer
Herausgabe als Birgerinformation im Herbst
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ErsatzmalRnahme:
Vollzugsbeitrag im Energieauswels

Beil der Ersatzmaflinahme nur ErsatzmalRnahme

,ENEV -15 %" dient klnftig der

Energieausweis als
Nachweisunterlage .

Auf Seite 2 findet sich kinftig
ein entsprechendes Kastchen.

Die bislang dort vorgesehenen
Angaben zu erneuerbaren
Energien und LUftungskonzept
finden sich kiinftig auf  Seite 1
und sind damit auch fur

Verbrauchsausweise ErsatzmalRnahme
verpflichtend. kombiniert mit
anderen MalRhahmen
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Verschérfte Anforderungen im
Bestand
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(,normale” Innentemperaturen)

Anforderungen bel Maltnanmen im Bestand

Bauteile

Maximale U -Werte [W /(m? -K)]

EnEV 2007 EnEV 2009

Aul3enwande | 0,45 0.24

AulRenwande Il (bei Einbau von Dammschichten) 0,35 ’
Fenster 1,7 1,3
[Fenster mit Sonderverglasungen] [2,0] [2,0]
Verglasungen 1,5 1,1
[Sonderverglasungen] [1,6] [1,6]
Vorhangfassaden 1,9 1,4/1,9
[Vorhangfassaden mit Sonderverglasungen] [2,3] [2,3]
Oberste Geschossdecken, Dachschragen 0,30 0,24
Flachdacher 0,25 0,20
Decken zwischen beheizten und unbeheizten Raumen:;
erdberihrte Flachen

MalRnahmen auf der Kaltseite 0,40 0,30

MalRnahmen auf der Warmseite 0,50 0,30/ 0,50
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Entfall von Tatbestanden beil Aul3enwanden, die gener  ell mit
Innendammungen verbunden sind (innenseitige Bekleidungen);
besonderer Grenzwert fir Innendammungen

Begrenzung der Anforderungen bei  Sichtfachwerk auf
bestimmte Félle
Besondere Regelungen fur die Erneuerung von Glasdachern

Generelle Technologieklauseln
Aufnahme von Mal3inhahmen an Decken nach unten gegen
Aul3enluft
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Aulerbetriebnahme von
Speicherheizungen
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Nach vorliegendem Gutachten sind  in bestimmten Fallen die erforderlichen
Investitionen wirtschaftlich :
Entsorgung der vorhandenen Einzelheizgerate

Einbau eines Warmwasser -Heizsystems

Bedingungen daftr sind
hinreichend grolRes zu beheizendes Volumen  (Wirkungsgrad und Kosten -
Nutzen -Verhaltnis der neuen Anlage)
- Wohngebaude: mehr als 5 Wohnungen elektrisch beheizt
- Nichtwohngebaude: mehr als 500 m? elektrisch beheizt
hinreichend groRer Warmebedarf (nur Gebaude, deren Warmeschutz der
WarmeschutzV 95 nicht entspricht)
wirtschaftliche Nutzungsdauer der Elektroheizgerate ( EnEV: 30 Jahre)
erreicht (malgebend: zweitaltestes Gerat)
Regelung hat besondere Wirtschaftlichkeits  -Ausnahme

Primarenergieaufwandszahl des neuen Warmeerzeugers muss A nlage 4 a

entsprechen ( f, 1,30); Einbau neuer Speicherheizungen ausgeschlossen
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- Intensivierung des Vollzugs
- Ordnungswidrigkeiten /
Bultgeldregelungen
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Intensivierung des Vollzuges

Uberwachung der Nachriistungsanforderungen am Heizsystem
durch Bezirksschornsteinfegermeister ; 8 10 und 14 Absatz 1
(in Niedersachsen und Bayern bereits durch Landesre  cht
eingefuhrt)
Einfuhrung einer Unternehmererklarung fur
Bestandsmal3inahmen nach

§ 9 (Anderung von AuRenbauteilen)

810 Absatz 3 und 4 (Dammung oberste Geschossdecke)

8§ 13 (Einbau von Warmeerzeugern)

8 14 (Malshahmen an Zentralheizungen)

§ 15 (Einbau und Anderung von Klimaanlagen)

Ausstellungsverpflichtung fir Fachunternehmer
Aufbewahrungs - und Vorlagepflicht fir Eigentimer
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Folgende Ordnungswidrigkeiten sind kunftig (zusatzl ich zu den
bestehenden) mit Bul3geld bewehrt:

Unrichtigkeit der Nachweise bei Neubauten
Nichtbeachtung von bedingten Anforderungen
Bereitstellung unrichtiger Daten  flr Energieausweise

Verwendung unrichtiger Daten bel der
Energieausweisaustellung (Plausibilitatsprifung)

Nicht -Ausstellung oder unrichtige Ausstellung von
Unternehmererklarungen

Voraussetzung ist jeweils Vorsatz oder Leichtfertig keit!

© 2009 Dipl.-Ing. Horst-P. Schettler-Kohler



Weitere Anderungen
und Klarstellungen
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Eine Vielzahl weiterer kleiner Anderungen

8 1: Klarstellung, dass die Systemgrenze der Verordnung nur
(direkt oder indirekt) konditionierte Raume einschl lef3t

8 5: Regelung zur Anrechnung selbst erzeugten Stroms aus
erneuerbaren Energien bis zur H6he des Bedarfs

8 9 Klarstellung: Bauteilanforderung ist primare Anford erung

§ 10: Formale Einarbeitung des ,Ubergangsrechts” (alter § 30
entfallt)

8 15: Neue Anforderungen an Klimaanlagen

Anlage 1: Flache A  jetzt abhangig von der Geschosshdhen (bei
Abweichungen von im Mittel mehr als 25 cm von Stand  ardhdhe

2,75 m)

Anlage 2: Referenzgebaude -Vorgaben Uberarbeitet,
vereinfachtes Verfahren fortgeschrieben

Anlage 5: Offnungsklausel fir Stichleitungen geéandert
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Neue amtliche Bekanntrachungen
zu Energieausweisen

© 2009 Dipl.-Ing. Horst-P. Schettler-Kohler



Z\ 155 mmenfassende Ubersicht
undlagen fur Energieausweise
Wohngebaude Nichtwohngebaude
Ergénzende Ergdnzende
Normen Vorschriften Normen Vorschriften
DIN V 4108-6 / Vereinfachtes
Neubau |DINV 4701-10 - DIN V 18599 | Nachweisverfahren
DIN V 18599 in der EnEV
Anl. 3 Nr. 8 EnEV Bekanntmachun
DIN V 4108-6 /| Bekanntmachung - 2
Bestand | 5N v 4701-10 fach DIN v 18599| Z2Yr vereinfachten
Bedarf DIN V 18599 Dzur verefln ﬁc tegl . Datenaufnahme bei
izl nanme bel Nichtwohngeb&uden
Wohngeb&auden
Bekanntmachung Bekanntmachung
zur Ermittlung von zur Ermittlung von
Bestand . .
Energieverbrauchs- Energieverbrauchs-
Verbrauch

kennwerten bei
Wohngebauden

kennwerten bel
Nichtwohngeb&uden
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Jekanntmacnhungen 30. Juli 2009

od

Die fortgeschriebene Bekanntmachungen liegen zur
Vorbereitung der Verkiindung beim  Bundesanzeiger .

Sie sollen die alten Bekanntmachungen vom 26. Juli 2007
ersetzen.

Inhaltlich sind sie  unabhangig vom Verordnungsstand

Wo Unterschiede zwischen EnEV 2007 und EnEV 2009 bestehen,
Ist dies ausdriicklich vermerkt.
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Generelle Umstellung auf ortsgenaue Klimafaktoren ,
kostenloser Download vom Deutschen Wetterdienst:;

http:// www.dwd.de /klimafaktoren
Abschaffung der umstrittenen Klimafaktor  -Zonen

EinfGhrung eines (alternativen) Verfahrens zur
Witterungsbereinigung

anstelle von 3 Abrechnungsjahren ein einziger Zeitr ~ aum von
36 oder mehr Monaten , der den jingsten Erfassungszeitraum
einschliel3t.

EinfGhrung detalllierter Kriterien und Berechnungss chritte far
die Leerstandsbhereinigung

Redaktionelle Uberarbeitung, redaktionelle Berticksi chtigung
der Fortschreibung von ENnEV und HeizkostenV

Nichtwohngebaude: Fortschreibung der, Benchmarks *,
Bertcksichtigung der 30% -igen Verscharfung.
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runcgen: Bedarf
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Fortschreibung der geometrischen Vereinfachungen:
Sanktionierung von fotografischen  Aufmafl3methoden
Entfall der ,Dachgauben -Vereinfachung*

Entfall von inkompatiblen ,,Zuschlagen* auf H r und Volumen
Wohngebaude:
Einfihrung von Naherungen fur,,  regionaltypische Bauweisen *
Nichtwohngebaude:

Einflhrung eines , Anlagenkennwerte -Kataloges “ zur leichteren
Identifizierung von Ausstattungsmerkmalen bei verbr eiteten
Nutzungsarten

Redaktionelle Berlcksichtigung der Fortschreibung d er EnEV
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Internet -Angebot

Normen
http:// www.enev -normen.de /

den a Deutsche Energie -Agentur
o Oratocie Emerge Agsntar http://www.zukunft -haus.info/

Plattform der EU
http://build -up.eu
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Internet -Angebot

Portal beim BBSR:
www.bbsr_-energieeinsparung.de
Inhalte:

EnEV
EnEV 2007

EnEV 2009
Bekanntmachungen zum Energieausweis, Klimafaktoren

Auslegungen

Vollzugsregelungen
Begleitforschung zu den Rechtsetzungsverfahren

EnEG

HeizkostenV
Europaische Richtlinie Gesamtenergieeffizienz (2002 /91/EG)

Archiv fur aul3er Kraft getretene Regelungen
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Screenshot :
Auslegungsiragen

Einstiegsebene:
www.bbsr-energieeinsparung.de
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Screenshot :
Vollzug der EnEV durch die Lander
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Screenshot :
Vollzug in Niedersachsen
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Download:
DV-EnEV Niedersachsen
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Screenshot :
Archiv
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|_eltfaden: EnEV und EEWarmeG bel Wonngebauden
Berarbeitung : Prof. Dr. -Ing. Oschatz, ITG Dresden
Testlauf: Herbst 2009
Herausgabe: Ende 2009

Leiltfaden: Nachweis flr Wohngebaude mit DIN V 18599
Berarbeitung : ARGE Buro P.Miller / FH MUnster
Testlauf: Juli/August 2009
Herausgabe: Ende 2009

Broschure: ,2Energieausweise nach der EnEV* (BMVBS
Neuauflage der Burgerbroschire mit Aktualisierung auf EnEV 2009
Berarbeitung : ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner

Herausgabe:

Herbst 2009
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Ausblick

Die gemal} Regierungsbeschluss vorgesehene, EnEV 2012 wird zur Zeit
durch Forschungsprojekte vorbereitet.

Die DIN V 18599 wird (unabhéangig vom aktuellen Berich  tigungsblat t)
umfassend fortgeschrieben, Die Bundesregierung und viel e Betelli gte
drangen auf vereinfachte Ansatze.

Auch fur die EnEV werden Konzepte zur deutlichen Vereinfachung gepruft.

Eine besondere Rolle kommt der kinftigen EPBD zu.

Absehbar sind:
ein obligatorisches System zur  Zertifizierung von Ausweisausstellern
ein obligatorisches, aber wahrscheinlich national ge staltbares
Qualitatssicherungssystem fur Energieausweise
diverse Anderungen bei den Inspektionspflichten
Vorgaben fur die Erreichung des ,Passivhaus  -Niveaus” ( Low -Carbon -
Houses)

eine Ausweitung der Aushangpflichten , ggf. auch Vorgaben fur die
Angabe von energetischen Kennwerten in Immobilienanz eigen
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit !




